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Gemeindewerke Everswinkel GmbH Gas - Wasser - Vitus-Bad
Herrn Tresp
Hovestr. 11-13

48351 Everswinkel

Bielefeld, den 14.01.2026

Priifbericht
Priifbericht Nr.: A2521099
Kunden Nr.: 110669
Auftraggeber: Gemeindewerke Everswinkel GmbH Gas - Wasser - Vitus-Bad Herrn Tresp Hovestr. 11-

13 48351 Everswinkel

Kopie an: , Herrn Schulze Relau, Herrn Diisterhues; Kreis Warendorf - Gesundheitsamt
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Probe Nr.: A2521099/01 Eingang: 20.10.2025
Probenart: Trinkwasser
Probenahme: 20.10.2025 09:20 - 20.10.2025 10:00

Entnahmestelle:

WW Raestrup - Reinwasser vor UV / Eversw. WW Reinw. Am

Raestruper Bahnhof

Probennehmer: Jurgen Hermelbracht
Prifplan: Trinkwasser mikrobiologisch, Probenahme gemaR DIN EN 1SO 19458:2006-12 Zweck b
Prifbeginn: 20.10.2025 Prifende: 22.10.2025
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 9308-1 K12:2017-09
Escherichia Coli in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 9308-1 K12:2017-09
Enterokokken in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 7899-2 K15:2000-11
Koloniezahl 22 °C in1ml 0 100 | TrinkwV 2023 §43 (3)
Koloniezahl 36 °C in1ml 0 100 | TrinkwV 2023 §43 (3)
Clostridium perfringens in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 14189 K24:2016-11

Beurteilung: Die Wasserprobe ist gemaB der aktuellen TrinkwV (2023) nicht zu beanstanden.

Prifplan: Parameter Gruppe A, Probenahme gemaR DIN ISO 5667-5 A14:2011-02
Prifbeginn: 20.10.2025 Prifende: 21.10.2025
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
pH-Wert (Labor) 7,49 | 6,50-9,50 | DINEN ISO 10523:2012-04
Leitfdhigkeit 25°C (Labor) uS/cm 681 2790 | DIN EN 27888 C8:1993-11
Farbung (Labor) 1/m 0,1 0,5 | DINEN ISO 7887 C1:2012-04
Geruch (Labor) ohne DIN EN 1622 B3:2006-10(AnhC)
Triibung (Labor) FNU 0,26 1 | DINEN 70271 C21:2016-11

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung gemaR der

aktuellen TrinkwV (2023).

Prifplan: Trinkwasser mikrobiologisch, Probenahme gemaR DIN EN 1SO 19458:2006-12 Zweck b
Priifbeginn: 20.10.2025 Priifende: 22.10.2025
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Pseudomonas aeruginosa in 100 ml 0 0 | DINEN 16266:2008-05

Beurteilung: Die Wasserprobe ist gemaB der aktuellen TrinkwV (2023) nicht zu beanstanden.

Alle Priifergebnisse beziehen sich Seite 2 von 10

ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.
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Probe Nr.: A2521099/02 Eingang: 20.10.2025
Probenart: Trinkwasser
Probenahme: 20.10.2025 09:20 - 20.10.2025 10:00

Entnahmestelle:

WW Raestrup - Reinwasser nach UV / Eversw. WW Reinw. Am

Raestruper Bahnhof

Probennehmer: Jurgen Hermelbracht
Prifplan: Trinkwasser mikrobiologisch, Probenahme gemaR DIN EN 1SO 19458:2006-12 Zweck b
Prifbeginn: 20.10.2025 Prifende: 22.10.2025
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 9308-1 K12:2017-09
Escherichia Coli in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 9308-1 K12:2017-09
Enterokokken in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 7899-2 K15:2000-11
Koloniezahl 22 °C in1ml 0 100 | TrinkwV 2023 §43 (3)
Koloniezahl 36 °C in1ml 0 100 | TrinkwV 2023 §43 (3)
Clostridium perfringens in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 14189 K24:2016-11

Beurteilung: Die Wasserprobe ist gemaB der aktuellen TrinkwV (2023) nicht zu beanstanden.

Prifplan: Trinkwasser mikrobiologisch, Probenahme gemaR DIN EN 1SO 19458:2006-12 Zweck b
Priifbeginn: 20.10.2025 Priifende: 22.10.2025
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Pseudomonas aeruginosa in 100 ml 0 0 | DINEN 16266:2008-05

Beurteilung: Die Wasserprobe ist gemaB der aktuellen TrinkwV (2023) nicht zu beanstanden.

Prifplan: Parameter Gruppe A, Probenahme gemaR DIN ISO 5667-5 A14:2011-02
Prifbeginn: 20.10.2025 Prifende: 21.10.2025
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
pH-Wert (Labor) 7,46 | 6,50-9,50 | DINEN ISO 10523:2012-04
Leitfdhigkeit 25°C (Labor) uS/cm 682 2790 | DIN EN 27888 €8:1993-11
Farbung (Labor) 1/m 0,1 0,5 | DINEN ISO 7887 C1:2012-04
Geruch (Labor) ohne DIN EN 1622 B3:2006-10(AnhC)
Triibung (Labor) FNU 0,02 1 | DINEN 70271 C21:2016-11

HBICON GmiH

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung gemaR der
aktuellen TrinkwV (2023).
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Prifplan: Parameter Gruppe B, Trinkwasser chemisch, PN gemaR DIN 1SO 5667-5:2011-02
Prifbeginn: 20.10.2025 Prifende: 01.12.2025
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Benzol mg/| < 0,0003 0,001 | DIN 38407 F43:2014-10
Bor mg/| 0,08 1 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Bromat mg/| < 0,0025 0,01 | DINENISO 15061 D34:2001-12
Chrom mg/| < 0,0005 0,025 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cyanid mg/| <0,015 0,05 | analog DIN 38405 D13:2011-04
Fluorid mg/| <0,10 1,5 | DINENISO 10304-1 D20:2009-07
Quecksilber mg/| < 0,0002 0,001 | DIN EN ISO 12846 E12:2012-08
Nitrat mg/| 7 50 | DINEN ISO 10304-1 D20:2009-07
Selen mg/| < 0,001 0,01 | DINENISO 17294-2:2017-01
1,2-Dichlorethan mg/| < 0,0009 0,003 | DIN 38407 F43:2014-10
Trichlorethen mg/| < 0,001 0,01 | DIN 38407 F43:2014-10
Tetrachlorethen mg/| <0,001 0,01 | DIN 38407 F43:2014-10
Uran mg/| 0,001 0,01 | DINENISO 17294-2:2017-01

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung gemaf

Trinkwasserverordnung.

Prifplan: Parameter Gruppe B, Trinkwasser chemisch, PN gemaR DIN 1SO 5667-5:2011-02

Prifbeginn: 20.10.2025

Prufende: 01.12.2025

Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren

Wert | Grenzwert
Aluminium mg/| <0,01 0,2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Ammonium mg/| <0,05 0,5 | DIN 38406 E5:1983-10
Eisen mg/| <0,01 0,2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Mangan mg/| <0,01 0,05 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Natrium mg/l 28,0 200 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chlorid mg/| 46 250 | DIN EN ISO 10304-1 D20:2009-07
Sulfat mg/| 63 250 | DINEN ISO 10304-1 D20:2009-07
TOC mg/| 3,2 DIN EN 1484:1997-08 & 2019-04

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung gemaf

Trinkwasserverordnung.

Alle Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.

Seite 4 von 10
Priifbericht A2521099

HBICON GmbH Geschaftsfunrung: M.Sc. Kiistina Scharenberg, Dipl.-Kfm. Helmut Kdhler

33604 Bielefeld Jakobuskirchplatz 3 Tel.: 0521 / 20855-0 Fax.: 0521 / 2085555
Amtsgericht Bielefeld HRB 37431 Steuer Nr. 305/5832/0393 USt-IdNr.: DE199764346 www.hbicon.de
Sparkasse Herford BLZ 494 501 20 Konto Nr. 100078146 Info@hbicon.de

IBAN: DE63494501200100078146

SWIFT-BIC: WLAHDE44



HBICON (( AKKS

G .M B H

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14132-01-00

Institut fur Hygiene, Bakteriologie, Analytik, Umweltmedizin, Consulting

Prifplan: Trinkwasser chemisch, Probenahme gemaR DIN ISO 5667-5 A14:2011-02
Prifbeginn: 20.10.2025 Prifende: 14.01.2026
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Calcium mg/| 101 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Magnesium mg/| 5,9 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Hérte, gesamt °dH 15,5 berechnet
Kalium mg/| 4,6 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Sadurekapazitat pH 4,3 mmol/I 4,24 DIN 38409 H7:2005-12
Basekapazitit pH 8,2 mmol/I 0,36 DIN 38409 H7:2005-12
Carbonathirte °dH 11,9 DIN 38406 H6:1986-01
Kohlensdure, freie mg/| 15,75 berechnet
(S)ar:)erstoff, geldst in mg/l (vor mg/| 10,40 DIN EN IS 5814 G22:2013.02
Oxidierbarkeit mg/| 0,5 5 | DIN EN ISO 8467 H5:1995-05
Delta-pH-Wert 0,14 berechnet
Calcitlosekapazitat mg/| -11 5 | DIN 38404 C10:2012-12
Summe Microcystine (partikuldr) | ug/l <0,020 DIN ISO 20179:2007-10
Acrylamid mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38413-6:2007-02
Parameter Harte, gesamt ermittelter Wert: 15,5

bis 8,4 Grad dH Hartebereich "weich"

bis 14 Grad dH Hartebereich "mittel"

ab 14 Grad dH  Hartebereich "hart"

Parameter Calcitl6sekapazitat ermittelter Wert: -11

Beurteilung: Die Anforderung der TVO bezliglich der Calcitlosekapazitat ist erfillt; das Wasser besitzt
kalkabscheidende Eigenschaften.

Parameter Summe Microcystine (partikular) ermittelter Wert: < 0,020

Nicht akkreditiertes Verfahren. - Die Analytik erfolgt durch Unterbeauftragung an ein akkreditiertes
Fremdinstitut (D-PL-14359-01-00).

Parameter Acrylamid ermittelter Wert: < 0,00005

*Die Analytik erfolgt durch Unterbeauftragung an ein akkreditiertes Fremdinstitut (PL-14501-01-00).
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Prifplan: Trinkwasser chemisch, Probenahme gemaR DIN ISO 5667-5 A14:2011-02

Prifbeginn: 20.10.2025

Prufende: 01.12.2025

Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Temperatur (vor Ort) °C 12,0 DIN 38404 C4:1976-12
2,4-D mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Atrazin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Bentazon mg/ | < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Chloridazon mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Chlortoluron mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Clopyralid mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Desethylatrazin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Dicamba mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Dichlorprop mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Diflufenican mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Diuron mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Flufenacet mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Flurtamone mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Isoproturon mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
MCPA mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Mecoprop mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Metazachlor mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Methabenzthiazuron mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Metobromuron mg/| < 0,00005 0,0001 | DIN 38407 F36:2014-09
Metolachlor mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Metribuzin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Simazin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Terbutylazin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Summe PBSM mg/l < 0,00025 0,0005 | berechnet (Summ o.g. PBSM)

Parameter Summe PBSM

ermittelter Wert: < 0,00025

*Die Analytik erfolgt durch Unterbeauftragung an ein akkreditiertes Fremdinstitut (PL-14501-01-00).
Beurteilung: Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmittel sind nicht nachweisbar.

Alle Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.
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Probe Nr.: A2521099/03 Eingang:  20.10.2025

Probenart: Trinkwasser

Probenahme: 20.10.2025 09:20 - 20.10.2025 10:00

Entnahmestelle: DEA / Eversw. Hochbehilter, Horststr. 11

Probennehmer: Jurgen Hermelbracht

Prifplan: Trinkwasser mikrobiologisch, Probenahme gemaR DIN EN 1SO 19458:2006-12 Zweck b

Prifbeginn: 20.10.2025

Prufende: 22.10.2025

Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert

Coliforme Bakterien in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 9308-1 K12:2017-09
Escherichia Coli in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 9308-1 K12:2017-09
Enterokokken in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 7899-2 K15:2000-11
Koloniezahl 22 °C in1ml 0 100 | TrinkwV 2023 §43 (3)
Koloniezahl 36 °C in1ml 0 100 | TrinkwV 2023 §43 (3)
Clostridium perfringens in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 14189 K24:2016-11

Beurteilung: Die Wasserprobe ist gemaB der aktuellen TrinkwV (2023) nicht zu beanstanden.

Prifplan: Trinkwasser mikrobiologisch, Probenahme gemaR DIN EN 1SO 19458:2006-12 Zweck b

Prifbeginn: 20.10.2025

Prufende: 22.10.2025

Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Pseudomonas aeruginosa in 100 ml 0 0 | DINEN 16266:2008-05

Beurteilung: Die Wasserprobe ist gemaB der aktuellen TrinkwV (2023) nicht zu beanstanden.

Prifplan: Parameter Gruppe A, Probenahme gemaR DIN ISO 5667-5 A14:2011-02

Prifbeginn: 20.10.2025

Prufende: 21.10.2025

Untersuchte Parameter

Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert

pH-Wert (Labor)

7,49 6,50-9,50 | DIN EN ISO 10523:2012-04

Leitfdhigkeit 25°C (Labor) uS/cm 679 2790 | DIN EN 27888 C8:1993-11
Farbung (Labor) 1/m 0,1 0,5 | DINEN ISO 7887 C1:2012-04
Geruch (Labor) ohne DIN EN 1622 B3:2006-10(AnhC)
Triibung (Labor) FNU 0,02 1 | DINEN 70271 C21:2016-11

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung gemaR der

aktuellen TrinkwV (2023).

Alle Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.
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Prifplan: Parameter Gruppe B, Trinkwasser chemisch, PN gemaR DIN 1SO 5667-5:2011-02
Prifbeginn: 20.10.2025 Prifende: 01.12.2025
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Benzol mg/| < 0,0003 0,001 | DIN 38407 F43:2014-10
Bor mg/| 0,08 1 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Bromat mg/| < 0,0025 0,01 | DINENISO 15061 D34:2001-12
Chrom mg/| < 0,0005 0,025 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cyanid mg/| <0,015 0,05 | analog DIN 38405 D13:2011-04
Fluorid mg/| <0,10 1,5 | DINENISO 10304-1 D20:2009-07
Quecksilber mg/| < 0,0002 0,001 | DIN EN ISO 12846 E12:2012-08
Nitrat mg/| 7 50 | DINEN ISO 10304-1 D20:2009-07
Selen mg/| < 0,001 0,01 | DINENISO 17294-2:2017-01
1,2-Dichlorethan mg/| < 0,0009 0,003 | DIN 38407 F43:2014-10
Trichlorethen mg/| < 0,001 0,01 | DIN 38407 F43:2014-10
Tetrachlorethen mg/| <0,001 0,01 | DIN 38407 F43:2014-10
Uran mg/| 0,001 0,01 | DINENISO 17294-2:2017-01

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung gemaf

Trinkwasserverordnung.

Prifplan: Parameter Gruppe B, Trinkwasser chemisch, PN gemaR DIN 1SO 5667-5:2011-02

Prifbeginn: 20.10.2025

Prufende: 01.12.2025

Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren

Wert | Grenzwert
Aluminium mg/| <0,01 0,2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Ammonium mg/| <0,05 0,5 | DIN 38406 E5:1983-10
Eisen mg/| <0,01 0,2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Mangan mg/| <0,01 0,05 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Natrium mg/| 27,8 200 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Chlorid mg/| 46 250 | DIN EN ISO 10304-1 D20:2009-07
Sulfat mg/| 62 250 | DINEN ISO 10304-1 D20:2009-07
TOC mg/| 3,3 DIN EN 1484:1997-08 & 2019-04

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung gemaf

Trinkwasserverordnung.

Alle Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.
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Prifplan: Trinkwasser chemisch, Probenahme gemaR DIN ISO 5667-5 A14:2011-02
Prifbeginn: 20.10.2025 Prifende: 14.01.2026
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Calcium mg/| 99,9 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Magnesium mg/| 5,9 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Hérte, gesamt °dH 15,3 berechnet
Kalium mg/| 4,5 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Sadurekapazitat pH 4,3 mmol/I 4,26 DIN 38409 H7:2005-12
Basekapazitat pH 8,2 mmol/I 0,31 DIN 38409 H7:2005-12
Carbonathirte °dH 11,9 DIN 38406 H6:1986-01
Kohlensdure, freie mg/| 14,77 berechnet
(S)ar:)erstoff, geldst in mg/l (vor mg/| 10,35 DIN EN IS 5814 G22:2013.02
Oxidierbarkeit mg/| 0,6 5 | DIN EN ISO 8467 H5:1995-05
Delta-pH-Wert 0,16 berechnet
Calcitlosekapazitat mg/| -13 5 | DIN 38404 C10:2012-12
Summe Microcystine (partikuldr) | ug/l <0,020 DIN ISO 20179:2007-10
Acrylamid mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38413-6:2007-02
Parameter Harte, gesamt ermittelter Wert: 15,3

bis 8,4 Grad dH Hartebereich "weich"

bis 14 Grad dH Hartebereich "mittel"

ab 14 Grad dH  Hartebereich "hart"

Parameter Calcitl6sekapazitat ermittelter Wert: -13

Beurteilung: Die Anforderung der TVO bezliglich der Calcitlosekapazitat ist erfillt; das Wasser besitzt
kalkabscheidende Eigenschaften.

Parameter Summe Microcystine (partikular) ermittelter Wert: < 0,020

Nicht akkreditiertes Verfahren. - Die Analytik erfolgt durch Unterbeauftragung an ein akkreditiertes
Fremdinstitut (D-PL-14359-01-00).

Parameter Acrylamid ermittelter Wert: < 0,00005

*Die Analytik erfolgt durch Unterbeauftragung an ein akkreditiertes Fremdinstitut (PL-14501-01-00).
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Deutsche

G M B H Akkreditierungsstelle

D-PL-14132-01-00

Institut fur Hygiene, Bakteriologie, Analytik, Umweltmedizin, Consulting

Prifplan: Trinkwasser chemisch, Probenahme gemaR DIN ISO 5667-5 A14:2011-02

Prifbeginn: 20.10.2025

Prufende: 01.12.2025

Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Temperatur (vor Ort) °C 12,5 DIN 38404 C4:1976-12
2,4-D mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Atrazin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Bentazon mg/ | < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Chloridazon mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Chlortoluron mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Clopyralid mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Desethylatrazin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Dicamba mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Dichlorprop mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Diflufenican mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Diuron mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Flufenacet mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Flurtamone mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Isoproturon mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
MCPA mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Mecoprop mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Metazachlor mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Methabenzthiazuron mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Metobromuron mg/| < 0,00005 0,0001 | DIN 38407 F36:2014-09
Metolachlor mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Metribuzin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Simazin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Terbutylazin mg/| < 0,00005 0,0001 | *DIN 38407 F36:2014-09
Summe PBSM mg/l < 0,00025 0,0005 | berechnet (Summ o.g. PBSM)

Parameter Summe PBSM

ermittelter Wert: < 0,00025

*Die Analytik erfolgt durch Unterbeauftragung an ein akkreditiertes Fremdinstitut (PL-14501-01-00).
Beurteilung: Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmittel sind nicht nachweisbar.

Validiert und freigegeben S. Nattkemper (B.Sc. Biologie)
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